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funderings- en rioleringsplannen, grondplannen,
verdiepingsplannen +1 en +2, gevels en snedes
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Ringlaan 20
3530 Houthalen-Helchteren

T: 011/81 07 00
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BOUWHEER

M10 architecten  bvba

Gierlebaan 51, 2275 Lille T: 014/ 44 30 00
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- alle afmetingen en nivo's moeten vòòr aanvang der werken ter plaatse gecontroleerd worden door de aannemers
- de referentiepas +00 is de vloerpas van het gelijkvloers,  en bevindt zich op ±30cm boven het hoogste nivo van de straatas t.h.v. het project
- vòòr uitvoering van de rioleringen dienen de diepte en de ligging van de openbare riolering door de aannemers te worden opgemeten en ter goedkeuring voorgelegd te
  worden aan de architect
- vòòr uitvoering van de funderingen moet de toestand van de ondergrond tijdens de werken zorgvuldig te worden gecontroleerd
- alle dragende beton-, staal-, en metselconstructies dienen door de aannemers berekend te laten worden door een erkend ingenieur
- alle Rf-deuren zijn zelfsluitend / per leidingkoker tussen de verdiepingen een brandwerend scherm van Rf 1h te voorzien / alle I-liggers dienen brandwerend omkast of 
  behandeld te worden
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zone van 1m x 1m
vrijhouden

voor het aansluiten
van nutsleidingen

doorvoer nutsleidingen: 
aansluitbocht
- wachtbuis tel. diam. 50mm
- wachtbuis tel.distr. diam.50mm
- wachtbuis elektr. diam. 75mm
- wachtbuis gas diam. 75mm
- wachtbuis water diam. 75mm
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funderings-, rioleringsplan en grondplan +0    A0.1 / A0.2 / A0.3 / A0.4 / A1.1 / A1.2 / A1.3 / A1.4
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- vloerafwerking 2cm
- cementgebonden dekvloer 8cm
- isolatie PUR 2x4cm
- leidingendekvloer - schuimbeton 6cm
- betonnen prefabelementen + opstort
- isolatie PUR/PIR 10cm
- dubbel houten regelwerk
- afwerking in watervaste beplating

- vloerafwerking 2cm
- cementgebonden dekvloer 8cm
- akoestische rubberemulsie 2cm
- leidingendekvloer - schuimbeton 6cm
- betonnen prefabelementen + opstort
- plafondafwerking: pleisterwerk

- ballast: kiezel
- dakdichting
- thermische isolatie 16cm PUR
- dampscherm
- uitvullaag / hellingsbeton
- betonnen prefabelementen + opstort
- plafondafwerking: pleisterwerk

terras
nivo +612

slaapkamer 01berging / wasplaats
nivo +612nivo +612

slaapkamer 01eetruimte zitruimte badkamer
nivo +301 nivo +306 nivo +306 nivo +306 - pleisterwerk

- binnenspouwblad 14cm
- isolatie PUR/PIR 10cm
- luchtspouw 2cm
- gevelsteen 9cm

26
3

25
0

94
3

12
0

14
3

92

- vloerafwerking 2cm
- cementgebonden dekvloer 8cm
- isolatie PUR 2x4cm
- leidingendekvloer - schuimbeton 6cm
- ter plaatse gestorte betonnen vloer

- dakterras in tegeldragers + tegels
- dakdichting
- thermische isolatie 16cm PUR
- dampscherm
- uitvullaag / hellingsbeton
- betonnen prefabelementen + opstort
- plafondafwerking: pleisterwerk

schaal 1/50
snede A0.1 / A1.1

- pleisterwerk
- binnenspouwblad 14cm
- isolatie PUR/PIR 10cm
- luchtspouw 2cm
- gevelsteen 9cm

- pleisterwerk
- binnenspouwblad 14cm
- isolatie PUR/PIR 10cm
- luchtspouw 2cm
- gevelsteen 9cm

tuinberging A0.1
nivo +0

20
0

30
6

14
4

16
2

30

18
18

18
18

18
18

18
18

18

GEVELMATERIALEN

- gevels baksteen: 
   ° W01 tem W06: nuancering van rood/oranje tot paars/blauw
   ° W07: nuancering van rood 
   ° W08 tem W17: nuancering van beige en bruin
   ° W18 tem W27: nuancering van bruin tot paars/blauw
   ° A0.1 tem A1.4: nuancering van rood/oranje tot paars/blauw
- buitenschrijnwerk in aluminium
- gevelbekleding in watervaste platen op harsbasis
- prefab plint in zichtbeton
- regenwaterafvoeren in zink
- dakranden in aluminium
- dorpels in natuursteen / aluminium

AANBESTEDING
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